
Código: Concelho Matosinhos 1T 2020

INDA UA Controlo da Qualidade da Água Distribuída Período: 01/Janaté31lMar/2020

. VP - Valor No análises " % análises Valores obtidos No análises % cumprimento
Parâmetro (Unrdades) . . . . .

paramélnoo agendadas realrzadas realrzadas Minrmo Máxrmo > VP do VP

1,2—dicloroetano" (ug/l) 3.0 1 1 100 <0.25 <0.25 0 100

Alfa Total**(1) (Bqll) - 1 1 100 <0.04 <0.04 - -

Aluminio (ug/I) 200 26 26 100 <10 33 0 100

Amónio (mg/I) 0.50 2 2 100 <0.04 <0.04 0 100

Antimônio" (ug/I) 5.0 1 1 100 <1 <1 0 100

Arsénio" (ug/I) 10 1 1 100 3.2 3.2 0 100

Bactérias coliformes (N/100ml) 0 108 108 100 0 >100 2 98.15

Benzeno" (pg/I) 1.0 1 1 100 <0.3 <0.3 0 100

Benzo(a)pireno (ug/l) 0.010 2 2 100 <0.003 <0.003 0 100

Beta Total**(1) (th) - 0 O 100 - - - -

Boro“ (mg/I) 1.0 1 1 100 <O.1 <O.1 0 100

Bromatos" (ug/|) 10 1 1 100 <2.5 <2.5 0 100

Cádmio" (pg/I) 5.0 1 1 100 <0.3 <0.3 0 100

Cálcio (mg/I) - 2 2 100 22 24 - -

Carbono orgânico total (COT) (mg/I) - 2 2 100 1.17 1.83 - -

Cheiro a 25oC (factor de diluição) 3 26 26 100 <1 <1 0 100

Chumbo (pg/I) 10 2 2 100 <3 <3 0 100

Cianetcs“ (pg/l) 50 1 1 100 <10 <10 0 100

Cloretos“ (mg/I) 250 1 1 100 1 1 1 1 0 100

Cloro residual (mg/l) - 108 108 100 0.4 1 - -

Clostridium perfringens (N/100ml) O 26 26 100 0 0 0 100

Cobre (mg/I) 2.0 2 2 100 <0.2 <0.2 0 100

Condutividade (pS/cm) 2500 26 26 100 120 180 0 100

Cor (mg/I) 20 26 26 100 <5 >5 0 100

Crómio (pg/I) 50 2 2 100 <1 <1 0 100

Dose indicativa total” (mSv/ano) 0.10 1 1 100 <0.1 <O.1 0 100

Dureza total (mg/I) - 2 2 100 54 80 - -

Enlerococos (N/100ml) 0 26 26 100 0 0 0 100

Escherichia coli (E. coli) (N/100ml) 0 108 108 100 0 0 0 100

Ferro (pg/!) 200 2 2 100 <50 <50 0 100

Fluoretos" (mg/I) 1.5 1 1 100 <O.1 <O.1 0 100

Hidrocarbonetos Aromáticos Policlclicos (ug/l) 0.10 2 2 100 <0.02 <0.02 0 100

Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - 2 2 100 <0.02 <0.02 - -

Benzo(ghi)peri|eno (ug/l) - 2 2 100 <0.02 <0.02 - -

Benzo(k)f|uoranteno (ug/I) - 2 2 100 <0.02 <0.02 - -

Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/I) - 2 2 100 <0.02 <0.02 - -

Magnésio (mg/I) - 2 2 100 <4 4.8 - -

Manganês (pg/I) 50 25 25 100 <1.6 32 0 100

Mercúrio" (ug/I) 1 1 1 100 <0.2 <0.2 0 100

Niquel (pgh) 20 2 2 100 <4 6 0 100

Nitratos" (mg/l) 50 1 1 100 6.3 6.3 O 100

Nilritos (mg/I) 0.5 2 2 100 <0.02 <0.02 0 100

Número de colónias a 22oC (N/ml) - 26 26 100 0 108 - -

Número de colónias a 37oC (N/ml) - 26 26 100 0 92 - -

Oxidabilidade (mg/I) 5 2 2 100 <1 1.3 0 100

Pesficidas - Total" (ug/I) 0.5 1 1 100 <0.06 <0.06 0 100

2,4 D" (ug/L) 0.1 0 0 100 - - - -

Alacloro" (ug/I) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Bentazona" (pg/I) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Clorpirifos" (ug/l) 0.10 1 1 100 0.03 0.03 O 100

Desetilsimazina” (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Desetilterbutilazina" (ug/l) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Dimetoato" (pg/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 O 100

Diurão" (ug/I) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Imidaclopride” (ug/I) 0.10 1 1 100 0.03 0.03 0 100

MCPA" (ug/L) 0.10 1 1 100 <0.06 <0.06 0 100

Metalaxil" (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 O 100

Metolacloro" (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Ometoato" (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Oxadiazão" (pg/L) 0.1 0 0 100 - - - -

Simazina" (ug/L) 0.1 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

Terbutilazina" (ug/I) 0.10 1 1 100 <0.03 <0.03 0 100

pH (unidades de pH) 6.5 | 9.5 26 26 100 6.7 7.6 0 100

Radão EG_Alta (Bqll) - 0 0 100 - - - -

Sabor a 25oC (factor de diluição) 3 26 26 100 <1 <1 0 100

Selénio" (pg/I) 10 1 1 100 <3.2 <3.2 0 100

Sódio” (mgh) 200 1 1 100 7.2 7.2 0 100

Sulfatos" (mg/I) 250 1 1 100 20 20 0 100

Telracloroeteno e tricloroeteno" (pg/!) 10 0 0 100 - - - -

Telracloroeteno" (ug/I) — 1 1 100 <0.5 <0.5 - -

Tricloroeteno" (ug/I) - 1 1 100 <0.5 <0.5 - -

Trihalometanos—total (THM) (pg/l) 100 2 2 100 17.3 23.8 0 100

Bromodíclorometano (ug/l) - 2 2 100 4.73 6.81 - -

Bromofón'nio (ug/l) - 2 2 100 <0.2 <0.2 - -

Clorofórmio (ug/I) - 2 2 100 11.3 14.6 - -

Dibromoclorometano (ug/I) - 2 2 100 1.3 2.42 - -

Turvação (UNT) 4 26 26 100 <0.5 0.6 0 100

Observações

Os obtidos que e ' da água ' ' no a de eslá em ' com a ' em vigor. As * ' ' na ' dos '

veríúcadoe. permitiram concluir ler-se «atado de ocorrências pcnnuais. tendo sido sempre ' valores de ' residueiPara ' mais sobre esles por favor diri]a»se ao nosso

serviço de atendlmenm.

Zonas de abasuclmemo

Matosinhos

Legenda

' Plano de controlo da qualidade da água

" De acordo com o Decreto-Lei no 306/2007 (Arrigo 11.o), ellerado pelo Decreto-Lei no 152/2017 de 07 de dezembro, e INDAQUA Matosinhos esfà dispensada do controlo destes parâmetros (conservalivos vez que e abastecida

exclusivamente por água adquldda à Aguas do Douro e Paiva. Os resultados destes parámetros, relativos à referida zone. são da responsabilidade de Águas do Douro e Paiva.

(1) De acordo com O Decreto-Lei n.o 23/2016. os nlveis de veriãmcão para a atividade alfa mal e bela lolal são. resoelívamente. 0,1 Bo/L e 1.0 Ber/L.

D relor Geral


